
40KVA UPS

旁路输入

V A Hz

40kVA 隔离变压器

UPS输入

100AL123

125AL123

D1

160A/3P

63AL1

L1 63A

UPS1输出

L1 40A

操作站电源(10.0kW)

操作站电源(10.0kW)

网络机柜(4.0kW)

L1 40A

L1 40A

网络机柜(4.0kW)

备用

L1 40A 备用

UPS柜，厂家按实订制

ZR-YJV-0.6/1kV-3x50+2x25mm -SC50
2

ZR-YJV-0.6/1kV-3x50+2x25mm -SC50
2

UPS-P1 电源引自电房I段

UPS-P1 电源引自电房II段

D2

D3

D4

备用10AL1

备用10AL1


